[image: image1.png]arlsbei'f'g
Ukraine



[image: image1.png]
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

філія в м. Запорожье



ЗАТВЕРДЖУЮ:


Головний інженер 

Запорізького завода

__________   А.Ю. Полянский

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
На «послуги з обслуговування систем вентиляції ПрАТ «Карлсберг Україна»
м. Запоріжжя – 2019
1. Загальні відомості.
1.1 Область застосування.
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання послуг з сервісного обслуговування систем вентиляції  ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.

1.2 Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
1.3 Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 

г. Запорожжя вул. В. Стуса 6.
1.4 Терміни виконання робіт
Об’єми та термін виконання робіт погоджується замовником.
Об’єм робіт вказаний в пункті 2.5, та може змінюватись замовником в процесі роботи.

Перелік вентиляційних систем вказано в пункті 2.4
1.5 ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше)
1.6  Досвід роботи на промислових підприємствах з обслуговування та ремонту систем вентиляції.

1.7 Допуск до самостійної роботи персоналу при виконанні робіт підвищеної небезпеки (роботи на висоті, роботи з інструментом і пристосуваннями, газонебезпечні роботи - при виконанні робіт в діючих приміщеннях котельні та аміачної компресорної).
Наявність персоналу з групою з електробезпеки не нижче 3 до 1000 В. як оперативно виробничого персоналу з наявністю чинного посвідчення.
1.8 Медичний огляд і відсутність обмежень і протипоказань для персоналу.

1.9 Ведення експлуатаційного і ремонтного журналів з реєстрацією виконаних робіт.

1.10 Прі виконанні ремонтних робіт, вказувати перелік виконаних робіт в агрегатних журналах.
1.11 Технічне обслуговування передбачає наявність на майданчику постійної бригади технічних представників Підрядника (5ти денний робочий система) для проведення технічного регламенту вентиляційного обладнання з періодичністю, зазначеної в річних графіках, а також для оперативного реагування при відмовах обладнання - по аварійним викликам Замовника.

1.12 Проведення Виконавцем діагностики несправного обладнання, з'ясування причини, підбір необхідних запасних частин, складання Акту технічного обстеження із зазначенням в ньому причин несправності.
2. Вимоги до виконання робіт.
2.1    ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

2.2    ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.
2.3    Гарантійний термін на виконані роботи становить 12 місяців.
2.4   Перелік обладнання приведено в додатку 1.
2.5. Технічне обслуговування та ремонт виконуються згідно специфікації обладнання (Додаток 1), відповідно до діючих інструкцій по експлуатації та технічного обслуговування з виконаннями переліку робіт, зазначеного в додатку 2
2.6. Додатково проводяться наступні роботи:

- Випуск Повітря з трубопроводів систем опалення, систем теплопостачання калоріферів и систем кондиціонування повітря в вентиляційних камерах. Контроль тиску теплоносія та холодоносія. Піджівлення у разі необхідності

  - Провести періодичні випробування систем вентиляції в категорійних пріміщеннях:

- аммічна компресорна - 5 систем,

- котельня - 4 системи;

- ділянку водопідготовки (ділянка HCL) - 2 системи
2.7 Після завершення робіт місце виконання робіт має бути прибране від сміття, залишків ущільнень, мастильних матеріалів та зайвих речей. Обладнання має бути очищеним від бруду, пилу та надлишкового мастила. Обладнання має бути запущено в роботу
2.9 У разі виникнення поломки або ситуації, що може призвести до поломки обладнання, підрядна організація має відреагувати та прийняти заходи щодо приведення обладнання до робочого стану протягом доби після надходження телефонного дзвінка.  

               3. Порядок контролю і приймання робіт.
3.1 Відповідальний за приймання робіт  з боку ЗАМОВНИКа – служба цеху енергопостачання.

3.2 Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
4. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні виконаних робіт.
4.1 Звітні документи:
( акт виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);
( довідка про вартість виконаних робіт (оформляє ПІДРЯДНИК);

4.2 технічний звіт з проведених робіт (оформляє ПІДРЯДНИК)
Термін подання звітних документів, що оформляються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.
5. Техніка безпеки.

5.1 Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпоряку, ДБН В. 2.5 – 67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.
5.2 Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

5.3 Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

5.4 Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.
5.5  Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
5.6  При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

5.7 На кордонах зон проведення робіт повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.
5.8 Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

6. Заходи з охорони навколишнього середовища.

 При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДЧИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття та побутові відходи.
7. Інші вимоги.

 Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.
ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЦЕП                 
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Начальник ЕТЦ                                                               __________________  В. Вішняков
Інженер з охорони праці



__________________
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